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6 Temmuz 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30823

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

İÇME SUYU TEMİN EDİLEN SULARIN KALİTESİ VE
ARITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, �çme suyu tem�n ed�len veya tem�n ed�lmes� planlanan sular �le �lg�l�

esasları, kal�te kr�terler� �le suların �çme ve kullanma suyu olarak kullanılab�lmes� �ç�n bel�rlenmes� gereken arıtma
sınıflarını ve arıtma ver�m�n�n tesp�t�ne �l�şk�n hususları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, �çme suyu tem�n ed�len veya tem�n ed�lmes� planlanan suların kal�te

kategor�s�, suların dâh�l olduğu kategor�ye göre uygulanacak arıtma sınıfları, bu sularda �zlenmes� gereken
parametreler �ç�n numune alma ve anal�z sıklıkları �le �çme suyu arıtma tes�sler�n�n arıtma ver�m�n�n tesp�t�ne �l�şk�n
hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 421 �nc� maddes�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) İçme ve kullanma suyu: İnsanların günlük faal�yetler�nde �çme, yıkanma ve tem�zl�k g�b� �ht�yaçları �ç�n

kullandıkları, özell�kler� 17/2/2005 tar�hl� ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan� Tüket�m Amaçlı Sular
Hakkında Yönetmel�k �le bel�rlenm�ş olan, toplu b�r su tem�n� s�stem� aracılığıyla çok sayıda tüket�c�n�n ortak
kullanımına sunulan suları,

c) İdare: Aşağıda sıralanan kurum ve kuruluşları,
1) 15/7/2018 tar�hl� ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlg�l�, İl�şk�l�

Kurum ve Kuruluşlar �le D�ğer Kurum ve Kuruluşların Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames� ve
3/7/1968 tar�hl� ve 1053 sayılı Beled�ye Teşk�latı Olan Yerleş�m Yerler�ne İçme, Kullanma ve Endüstr� Suyu Tem�n�
Hakkında Kanun gereğ�nce Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğünü,

2) 10/7/2004 tar�hl� ve 5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanununun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (r)
bend� ve geç�c� 2 nc� maddes� gereğ�nce büyükşeh�r beled�yeler�n� ve 20/11/1981 tar�hl� ve 2560 sayılı İstanbul Su ve
Kanal�zasyon İdares� Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevler� Hakkında Kanunun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
(a) bend� ve ek 5 �nc� maddes� gereğ�nce büyükşeh�r beled�yeler�ne bağlı olan su ve kanal�zasyon �dares� genel
müdürlükler�n�,

3) 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanununun 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend�
gereğ�nce beled�yeler�,

4) 22/2/2005 tar�hl� ve 5302 sayılı İl Özel İdares� Kanununun 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�
gereğ�nce �l özel �dareler�n�,

ç) Kılavuz değer: İçme ve kullanma suyu tem�n ed�len veya tem�n ed�lmes� planlanan suların A1, A2 ve A3
kategor�ler� �ç�n ayrı ayrı bel�rlenm�ş olan değerler�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Genel yükümlülükler
MADDE 5 – (1) Bakanlık, �çme ve kullanma suyu tem�n ed�len veya tem�n ed�lmes� planlanan suların kal�te

kategor�ler�n�; Ek-1’de yer alan kal�te parametreler�n�n anal�z net�celer�n� kullanarak bel�rler. İdaren�n, Bakanlık
tarafından tesp�t ed�len kal�te kategor�s�ne göre 6 ncı maddede bel�rt�ld�ğ� şek�lde arıtma yapması ve arıtma ver�m�n�
tak�p etmes� zorunludur.

(2) İdare, �çme ve kullanma suyu tem�n ed�len veya tem�n ed�lmes� planlanan suların 6 ncı, 7 nc�, 8 �nc� ve 9
uncu maddelerde bel�rlenen değerlere ve esaslara uymasını sağlamak maksadıyla gerekl� bütün tedb�rler� alır.

Kal�te kategor�ler� ve arıtma sınıfları
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MADDE 6 – (1) İçme ve kullanma suyu tem�n ed�len veya tem�n ed�lmes� planlanan sular; Ek-1’de yer alan
bütün parametreler �ç�n ver�len kılavuz değerlere göre A1, A2 ve A3 olmak üzere üç farklı kategor�ye ayrılır ve her b�r
kategor� �ç�n aşağıdak� arıtma sınıfları bel�rlen�r. İçme ve kullanma sularının kal�te kategor�ler�nden;

a) A1: Bas�t f�z�ksel arıtma ve dezenfeks�yon ardından �ç�leb�l�r hale gelen suları,
b) A2: F�z�ksel arıtma, k�myasal arıtma ve dezenfeks�yon ardından �ç�leb�l�r hale gelen suları,
c) A3: F�z�ksel arıtma, k�myasal arıtma, �ler� arıtma ve dezenfeks�yon ardından �ç�leb�l�r hale gelen suları,
�fade eder.
(2) A3 kategor�s� �ç�n ver�lm�ş olan sınır değerler� aşan, f�z�ksel, k�myasal ve m�krob�yoloj�k k�rl�l�k �çeren

suların �çme ve kullanma suyu olarak kullanımı terc�h ed�lmez. Ancak bu sular daha �y� kal�tede alternat�f su kaynağı
bulunamadığı takd�rde suyun kal�te özell�kler�n� �çme suyu �ç�n uygun kal�te standartları düzey�ne yükseltecek �ler�
arıtma prosesler� �le arıtılarak �çme suyu tem�n�nde kullanılab�l�r.

(3) İçme ve kullanma suyu tem�n ed�len veya tem�n ed�lmes� planlanan suların; kategor�lere göre ver�lm�ş olan
arıtma sınıflarında arıtıldıktan sonra n�ha� olarak, İnsan� Tüket�m Amaçlı Sular Hakkında Yönetmel�k �le bel�rlenm�ş
olan �çme suyu standartlarını sağlaması esastır. İnsan� Tüket�m Amaçlı Sular Hakkında Yönetmel�kte yer almayan
parametreler �ç�n �se çıkış suyu kal�tes�n�n Ek-1’de bel�rlenen A1 sınıfına get�r�lmes� esastır.

(4) Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından tem�n ed�len suların arıtılması �ç�n �nşa ed�lecek ya da rev�ze ed�lecek
olan �çme suyu arıtma tes�sler�n�n tasarım esasları ve normları, Bakanlık tarafından tebl�ğ �le bel�rlen�r.

Proses onayı
MADDE 7 – (1) Yen� yapılacak ya da rev�ze ed�lecek olan �çme suyu arıtma tes�sler�n�n proses onayının usul

ve esasları Bakanlık tarafından genelge �le bel�rlen�r. İçme suyu arıtma tes�s� uygulama projeler�n�n arıtma
prosesler�ne �l�şk�n kısımlarının onayı Bakanlıkça yapılır.

Arıtma ver�m�
MADDE 8 – (1) İçme suyu arıtma tes�sler�n�n g�r�ş suyu ve çıkış suyu Ek-1’de yer alan parametreler

doğrultusunda �zlen�r. Söz konusu parametreler�n arıtma ver�m� her b�r parametre �ç�n g�der�m yüzdes� olarak
hesaplanır. İçme suyu arıtma tes�s� çıkış suları, İnsan� Tüket�m Amaçlı Sular Hakkında Yönetmel�kte yer alan �çme
suyu standartlarına get�r�lemed�ğ� takd�rde tes�ste gerekl� rev�zyon çalışmaları yapılarak arıtma prosesler�n�n
ver�ml�l�ğ� artırılır. İnsan� Tüket�m Amaçlı Sular Hakkında Yönetmel�kte yer almayan parametreler, Ek-1’de yer alan
tabloda A1 sınıfında ver�len parametre değerler�n� sağlamak zorundadır.

İçme suyu kaynaklarının �y�leşt�r�lmes�
MADDE 9 – (1) İçme suyu kaynaklarını kal�te ve m�ktar açısından korumak ve �y�leşt�rmek �le �çme suyu

arıtma mal�yetler�n� düşürmek maksadıyla her b�r �çme-kullanma suyu havzası �ç�n 28/10/2017 tar�hl� ve 30224 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Da�r Yönetmel�k hükümler�ne göre
�çme kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanır. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar
anılan yönetmel�k hükümler� doğrultusunda tedb�rler alınır.

(2) İçme suyunun yeraltı sularından tem�n ed�lmes� hal�nde �nşa ed�lecek su sondaj kuyuları 23/6/1972 tar�hl�
ve 14224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan DSİ Yeraltısuları Tekn�k Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre �nşa ed�l�r.

(3) Kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galer� ve benzer� yapılardan su tem�n ed�l�rken 7/4/2012 tar�hl� ve
28257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı Sularının K�rlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında
Yönetmel�k ve 10/10/2012 tar�hl� ve 28437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Tem�n Ed�len Ak�fer ve
Kaynakların Koruma Alanlarının Bel�rlenmes� Hakkında Tebl�ğ hükümler�ne göre koruma alanları ve şartları
bel�rlen�r. Bu su kaynaklarının korunması maksadıyla �lg�l� mevzuatta tanımlanan tüm tedb�rler alınır.

(4) Kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galer� ve benzer� yapılara sızma olması muhtemel kırsal ve/veya karst�k
özell�ğe sah�p yerleş�m yerler�nden su tem�n ed�l�rken UV dezenfeks�yonunun ardından klor �le dezenfeks�yon yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İzleme ve Kategor�ler�n Bel�rlenmes� �le İlg�l� Esaslar

Anal�z metotları ve anal�z sıklıkları
MADDE 10 – (1) Ek-1’de kılavuz değerler� bel�rlenm�ş olan bütün parametreler �ç�n ulusal/uluslararası kabul

görmüş anal�z metotları kullanılır.
(2) İçme suyu tem�n ed�len veya tem�n ed�lmes� planlanan sulardan numune alımının yıl genel�ne yayılması ve

böylece suyun kal�tes�n�n tam olarak yansıtılması esastır. Numune alma ve anal�z sıklığı, 11/2/2014 tar�hl� ve 28910
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmes�ne Da�r Yönetmel�ğe göre bel�rlen�r.

Numune alma ve anal�z �le �lg�l� esaslar
MADDE 11 – (1) İçme ve kullanma suyu tem�n ed�len veya tem�n ed�lmes� planlanan sulardan numune

alımında Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmes�ne Da�r Yönetmel�k ve 21/2/2015 tar�hl� ve 29274 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yer Üstü Suları, Yer Altı Suları ve Sed�mentten Numune Alma ve B�yoloj�k Örnekleme Tebl�ğ�
hükümler�ne uyulması esastır.

(2) Kal�te kategor�s� bel�rlemek üzere alınacak numunen�n alım yer�; �çme suyu arıtma tes�s� henüz
yapılmamış �se su kaynağının su alınması planlanan noktası, �çme suyu arıtma tes�s� �şletmede �se tes�s g�r�ş�d�r. İçme



25.06.2021 6 Temmuz 2019 CUMARTESİ

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2019/07/20190706-8.htm 3/3

suyu arıtma ver�m�n� bel�rlemek �ç�n tes�s g�r�ş�n�n yanı sıra arıtma tes�s� çıkışından da numune alınır.
(3) Numuneler�n anal�z�nde, ölçülen parametreler�n en az yüzde ell�s�nde akred�te olma şartı aranır.
İzleme ve raporlama
MADDE 12 – (1) Büyükşeh�r beled�ye sınırları �çer�s�nde büyükşeh�r beled�yeler�ne bağlı su ve kanal�zasyon

�dares� genel müdürlükler�nce �çme ve kullanma suyu tem�n ed�len veya tem�n ed�lmes� planlanan suların �zleme
programları hazırlanır ve �zlemeler Ek-1’de ver�len parametreler doğrultusunda gerçekleşt�r�l�r.

(2) Büyükşeh�r beled�yeler� dışında kalan yerlerde Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğü, �çme ve kullanma suyu
tem�n ed�len veya tem�n ed�lmes� planlanan suları Bakanlıkça hazırlanan �zleme programlarına göre Ek-1’de ver�len
parametreler doğrultusunda �zler.

(3) Her b�r �zleme net�ces�, �zlemey� yapan �dare tarafından Bakanlık Ulusal Su B�lg� S�stem�ne kayded�l�r ve
yazılı olarak altı ayda b�r Bakanlığa b�ld�r�l�r.

(4) Bakanlık, suların kal�te kategor�ler�n� Ek-1’de yer alan kal�te parametreler�n�n anal�z sonuçlarına göre, bu
sulara uygulanması gereken arıtma sınıflarını �se 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasına göre bel�rler ve �ht�yaç duyulması
hal�nde �lg�l� �dareye b�ld�r�r.

(5) İlg�l� �dare, Ek-1’de yer alan parametreler�n anal�z�nde kullanılan anal�z metotları ve anal�z sıklıkları
hakkında �sten�ld�ğ� takd�rde Bakanlığa b�lg� ver�r.

(6) B�r yıllık �zleme sonucunda tesp�t ed�lmeyen parametreler Bakanlığın görüşü alınarak müteak�p yılın
�zleme programından çıkarılab�l�r. Beş yıllık �zleme per�yodu sonunda �zleme programından çıkarılmış olan tüm
parametreler b�r defaya mahsus anal�z ed�l�r. Suda tesp�t ed�lmeler� durumunda yen�den �zleme programına �lave ed�l�r.

Kal�te kategor�ler�n�n bel�rlenmes� �le �lg�l� esaslar
MADDE 13 – (1) Ek-1’de yer alan parametrelere �l�şk�n su kal�tes� �zleme net�celer�n�n değerlend�r�lmes�nde,

her b�r parametre �ç�n %5 �ht�malle aşılmayacak değer�n altında kalan ve %95 �ht�malle aşılmayacak değer�n üstünde
kalan ver�ler ver� set� dışında bırakılarak yüzde değer hesabı yapılır. Kalan ver�ler�n ar�tmet�k ortalaması
sınıflandırmaya esas teşk�l eder.

(2) Kal�te kategor�s� hesap ed�len parametre �ç�n ver� sayısı 10’dan az olduğunda yüzde değer hesabı yapılmaz,
ver�ler�n ar�tmet�k ortalaması alınarak sınıflandırma yapılır.

(3) Su kaynağının kal�tes�, kal�te kategor�s� bel�rlenm�ş olan parametreler �çer�s�nde en düşük kal�te
kategor�s�nde bulunan parametreye göre bel�rlen�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 14 – (1) 29/6/2012 tar�hl� ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Elde Ed�len veya

Elde Ed�lmes� Planlanan Yüzeysel Suların Kal�tes�ne Da�r Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
 

Ek� �ç�n tıklayınız
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